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Abstrak. Refrigeran R-22 termasuk bahan perusak lapisan ozon, sehingga  dalam bidang 
pengkondisian udara  mulai diganti antara lain dengan refrigeran R-32 dan  R-410a, dan 
juga R-290. Melalui penelitian ini hendak diketahui berapa besar Coefficient of 
Performance (COP) dan Kapasitas Refrigerasi (Qe) yang dapat dihasilkan untuk ke-
empat jenis refrigeran tersebut. Kajian dilakukan secara teoritik untuk kondisi kerja 
siklus kompresi uap dengan temperatur evaporasi (Tevap) sebesar 0, -5, dan -10oC, 
temperatur refrigeran dipanaskan lanjut (ΔTSH) sebesar 5 oC, temperatur kondensasi 
(Tkond) 45 oC dan temperatur refrigeran bawah-dingin (ΔTSC) 10 oC dan daya kompresi 
sebesar 1 PK. Hasil kajian menunjukkan bahwa Coefficient of Performance (COP) pada 
penggunaan R-22 dan R-290 lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan R-32 dan R-
410a, yaitu masing-masing sebesar 4,920 ; 4,891; 4,690 dan 4,409 jika bekerja pada 
temperatur evaporasi sebesar 0 oC; 4,260; 4,234; 4,060 dan 3,812 jika bekerja pada 
temperatur evaporasi sebesar   -5 oC; dan sebesar 3,730; 3,685; 3,550 dan 3,324 jika 
bekerja pada temperatur evaporasi sebesar  -10 oC. Berdasarkan besar COP tersebut, jika 
instalasi ini bekerja dengan daya kompresi 1 PK, maka kapasitas pendinginan (Cooling 
Capacity) pada penggunaan R-22 dan R-290 lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan 
R-32 dan R-410a, yaitu masing-masing sebesar 3,617 kW ; 3,597 kW; 3,449 kW dan 
3,243 kW. Jika bekerja pada temperatur evaporasi sebesar 0 oC; 3,133 kW; 3,114 kW; 
2,986 kW dan 2,804 kW jika bekerja pada temperatur evaporasi sebesar  -5 oC; dan 
sebesar 2,741 kW; 2,710 kW; 2,611 kW dan 2,445 kW jika bekerja pada temperatur 
evaporasi sebesar  -10oC. 
Kata kunci: Perbandingan Refrigeran,  R-22, R-32, R-290; R-410a, COP, Kapasitas refrigerasi. 
Abstract. Refrigerant R-22 is a substance that destroys the ozone layer, so that in the 
field of air conditioning it has begun to be replaced, among others with refrigerants R-32 
and R-410a, and also R-290. Through this research, we want to know how much 
Coefficient of Performance (COP) and Refrigeration Capacity (Qe) can be produced for 
the four types of refrigerants. The study was carried out theoretically for the working 
conditions of the vapor compression cycle with an evaporation temperature (Tevap) of 0, 
-5, and -10oC, a further heated refrigerant temperature (ΔTSH) of 5 oC, a condensation 
temperature (Tkond) of 45 oC and a low-cold refrigerant temperature. (ΔTSC) 10 oC and 
compression power of 1 PK . The results of the study show that the Coefficient of 
Performance (COP) in the use of R-22 and R-290 is higher than the use of R-32 and R-
410a, which are 4,920 respectively; 4,891; 4.690 and 4.409 when working at an 
evaporation temperature of 0 oC; 4.260; 4,234; 4.060 and 3.812 when working at an 
evaporation temperature of -5 oC; and amounted to 3,730; 3,685; 3,550 and 3,324 if 
working at an evaporation temperature of -10 oC. Based on the size of the COP, if this 
installation works with a compression power of 1 PK, then the cooling capacity of the R-
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22 and R-290 is higher than the R-32 and R-410a, which are 3,617 respectively. kW; 
3,597 kW; 3,449 kW and 3,243 kW. If working at an evaporation temperature of 0 oC; 
3.133 kW; 3.114 kW; 2,986 kW and 2,804 kW if working at an evaporation temperature 
of -5 oC; and 2,741 kW; 2,710 kW; 2,611 kW and 2,445 kW if working at an evaporation 
temperature of -10oC. 
Keywords: Refrigeran,  R-22, R-32, R-290; R-410a, COP, capacity refrigeration. 
 
 
1. PENDAHULUAN  
Sejak ditetapkannya Protokol Montreal 1987 
yang diikuti berbagai amandemennya, secara 
internasional terus dilakukan pembatasan dan 
penghapusan secara bertahap (phase-out) 
penggunaan jenis refrigeran yang termasuk dalam 
bahan perusak lapisan ozon dan juga upaya 
penggantian refrigeran baik yang sifatnya drop in 
substitute maupun jenis refrigeran dengan 
instalasi yang baru. Salah satu jenis refrigeran 
yang termasuk dalam kategori bahan perusak 
lapisan ozon yakni R-22 
(Hydroclorofluorocarbon, HCFC-22) yang banyak 
digunakan pada unit pengkondi-sian udara [1]. 
Refrigeran R-22 ini diketahui memiliki indek 
ODP (Ozone Depleting Potential) sebesar 0,05 
dan juga indeks GWP (Global Warming Potential) 
sebesar 1800.  
Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 
55/M–DAG/PER/ 9/1014, semua barang berbasis 
sistem pendingin yang menggunakan refrigeran 
ini baik dalam keadaan terisi maupun kosong 
dilarang untuk diimpor sejak tanggal 1 januari 
2015. Ini berarti unit pendingin R-22 dengan 
berbagai merek tidak lagi diperbolehkan untuk 
diimpor, walau instalasi yang ada masih ada tetap 
diizinkan untuk digunakan, menuju penghapusan 
total refrigeran ini pada januari 2030. 
Mengingat penggunaan instalasi pendingin R-
22 yang cukup luas, maka telah dilakukan upaya 
pencarian refrigeran pengganti untuk dapat 
digunakan pada instalasi dimaksud antara lain 
dikenal dengan nama HCR-22 dan Musicool-22. 
Kedua Refrigeran ini berbasis bahan propana (R-
290) dan natural butane (R-400 dan R-400a) dan 
memiliki keunggulan yakni bersifat drop-in 
substitute yaitu dapat digunakan secara langsung 
tanpa penggantian komponen utama sistem 
refrigerasi yang ada [2]. Kaji eksperimental 
terhadap jenis refrigeran Hycool HCR-22 sebagai 
alternatif pengganti R-22 [3], dimana ditemukan 
bahwa nilai Coefficient of Performance (COP) 
dari refrigerant R-22 rata-rata masih lebih tinggi 
dari Hycool HCR-22. 
Akhir-akhir ini mulai diperkenalkan 
penggunaan refrigeran berbasis R-290 [4][5][6], 
penggunaan refrigeran R-32 [7] dan R-410a 
sebagai instalasi pendingin [8]. Refrigeran R-410a 
diperkenalkan sebagai refrigeran yang ramah 
lingkungan yaitu karena memiliki ODP = 0 
walaupun GWP masih cukup tinggi yaitu sebesar 
2090, sedangkan berdasar pada cooling index  
diklaim bahwa R-32 lebih unggul dibanding R-22, 
selain sifatnya yang ramah lingkungan (ODP = 0 
dan GWP = 675) walau termasuk dalam jenis 
refrigeran yang mudah terbakar [9]. 
Dalam penelitian ini dilakukan kajian teoritik 
untuk membandingkan besar nilai COP dari ke-
empat jenis refrigeran yakni R-22, R-32, R-290 
dan R-410a untuk kondisi kerja siklus kompresi 
uap yang sama dan menilai manakah di antara ke-
empat refrigeran tersebut yang memberi kapasitas 
refrigerasi yang tertinggi untuk daya kompresi 
yang sama. Kajian ini dipandang perlu untuk 
mendapatkan penilaian berdasar sudut pandang 
termodinamika terlepas dari berbagai klaim yang 
diajukan para produsen.  Penelitian ini dilakukan 
pada Lab. Teknik Pendingin dan Pengkondian 
Udara Fakultas Teknik Universitas Pattimura 
 
2. BAHAN DAN METODE  
2.1. Kondisi Kajian 
Kajian dilakukan untuk penggunaan refrigeran 
R-22, R-32, R-290, dan R410a, masing-masing 
pada unit pengkondisian udara dengan  daya 
kompresi  sebesar  1 PK atau setara dengan 
0,7355 kW, yang diandaikan bekerja pada kondisi 
sebagai berikut:  
a) Temperatur evaporasi (Tevap),  sebesar 0 oC,   
-5 oC, dan -10 oC. 
b) Kenaikan   temperatur     refrigeran akibat 
pemanasan lanjut sebelum memasuki 
kompresor (ΔTSH), sebesar 5oC. 
c) Temperatur evaporasi sebesar 45oC. 
d) Penurunan     temperatur      refrigeran     
akibat pendinginan lanjut (bawah-dingin) 
sebelum memasuki peralatan ekspansi 
(ΔTSC), sebesar 10 oC. 
e) Efisiensi    isentropik   kompresor  (ηis)  
sebesar 0,95 
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Gambar 1. Kondisi kajian sesuai skema diagram 
tekanan-entalpi (p-h) 
 
2.2. Prosedur Perhitungan  
Perhitungan dilakukan untuk penggunaan 
refrigeran R-22, R-32, R-290, dan R-410a, 
masing-masing untuk tiga kondisi kerja, yaitu 
pada temperatur evaporasi sebesar 0 oC, -5 oC 
dan -10 oC, dengan prosedur sebagai berikut: 
a) Sesuai besar temperatur evaporasi ditentukan 
lebih dulu besar tekanan evaporasi (p1=p4) 
dan tekanan kondensasi (p2 = p3) sesuai data 
sifat refrigeran yang bersangkutan. 
b) Berdasarkan tekanan evaporasi dan kenaikan 
temperatur evaporasi pada proses pemanasan 
lanjut (ΔTSH), ditetapkan temperatur 
refrigeran pada tingkat keadaan 1 yakni saat 
memasuki kompresor (T1 = Tevap + ΔTSH). 
c) Berdasarkan tekanan kondensasi dan 
penurunan temperatur evaporasi pada proses 
pendinginan lanjut (ΔTSC), ditetapkan 
temperatur refrigeran pada tingkat keadaan 3 
yakni saat memasuki peralatan ekspansi (T3 
= Tkond - ΔTSC). 
d) Dengan mengikuti garis entropi konstan yang 
ditarik dari tingkat keadaan 1, selanjutnya 
ditetapkan tingkat keadaan 2s pada 
perpotongan garis ini dengan garis tekanan 
evaporasi (s1=s2s). 
e) Untuk tiap tingkat keadaan, selanjutnya 
dicari nilai entalpi (h1, h2s, dan h3 = h4) 
yakni masing-masing  untuk tingkat keadaan 
1, 2s, dan 3. 
f) Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai 
entalpi (h2) pada tingkat keadaan 2, dengan 
persamaan: 
𝒉𝟐 = 𝒉𝟏 + (𝒉𝟐𝒔 − 𝒉𝟏)/𝜼𝒊𝒔 (1) 
g) Berdasarkan nilai entalpi untuk tiap tingkat 
keadaan dilakukan perhitungan besar dampak 
refrigerasi (qo), Ashrae [10] 
𝑞0 =  ℎ1 − ℎ4 (kJ/kg)  (2) 
Kerja kompresi isentropik spesifik (ws), 
Ashrae [10] 
𝑤𝑠 =  ℎ2−ℎ1 (3) 




 (kg/s) (4) 
kerja kompresi aktual spesifik (wk), Ashrae 
[10] 
𝑤𝑘 =  𝑚𝑟𝑒𝑓̇ . 𝑤𝑠 (5) 
kalor spesifik yang dilepas kondensor (qk), 
Ashrae [10] 
𝑞𝑘 = 𝑚𝑟𝑒𝑓. 𝑞𝑘̇            (6) 
besar Coefficient of Performance (COP), 
Ashrae [10]. 







h) Sesuai hasil perhitungan Coefficient of 
Performance (COP) dan daya kompresi 
(Wk), dihitung kapasitas refrigerasi (Qc) tiap 
refrigeran, Ashrae [10]. 
𝑄𝑐 =  ?̇?𝑟𝑒𝑓(ℎ1−ℎ4) (8) 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil 
Tabel 1. Hasil perhitungan dampak refrige-rasi 
(q0) antara R-22, R-32, R-290 dan R-
410a. 
 
Tabel 2. Hasil perhitungan perbandingan laju alir 










Besar dampak refrigerasi  (qo) 
sesuai variasi temperatur 
evaporasi 
Sat 
0 -5 -10 oC 
1 R-22 165.7200 163.7300 161.6800 kJ/kg 
2 R-32 256.5170 255.2500 253.7900 kJ/kg 
3 R-290 290.8300 285.1500 279.2100 kJ/kg 





Besar laju alir massa (m) 
sesuai variasi temperatur 
evaporasi 
Sat 
0 -5 -10 oC 
1 R-22 0,022 0,019 0,017 kg/s 
2 R-32 0,013 0,012 0,010 kg/s 
3 R-290 0,012 0,011 0,010 kg/s 
4 R-410a 0,020 0,018 0,015 kg/s 
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Tabel 3. Hasil perhitungan perbandingan besar 
kerja kompresi spesifik (wk) 
 
Tabel 4. Hasil perhitungan perbandingan besar 
kalor yang dilepas kondensor (qk) 
 
Tabel 5. Hasil perhitungan perbandingan besar 
COP 
 
Tabel 6. Hasil perhitungan perbandingan 
kapasitas refrigerasi (Qc 
 
3.2. Pembahasan 
 Perbandingan Besar Dampak Refrigerasi 
Perbandingan besar dampak refrigerasi antara 
refrigeran R-22, R-32, R-290 dan R-410a sesuai 
hasil perhitungan pada Tabel 1, ditunjukan secara 
grafik pada Gambar 2. 
 
 
Gambar 2. Grafik perbandingan besar dampak 
refrigerasi  
 
Sesuai Gambar 2, terlihat bahwa dampak 
refrigerasi pada penggunaan refrigeran R-290 dan 
R-32 lebih tinggi dibandingkan dengan pada 
penggunaan refrigeran R-22 dan R-410a. Oleh 
karena dampak refrigerasi ini dihitung sebagai 
selisih antara besar entalpi antara tingkat keadaan 
1 dan tingkat keadaan 4 (qo = h1-h4), maka hal 
ini semata-mata tergatung pada sifat refrigeran 
yang bersangkutan. Untuk tiap refrigeran terlihat 
pula bahwa dampak refrigerasi semakin 
membesar dengan meningkatnya temperatur 
evaporasi. 
 
• Perbandingan Besar Laju Alir Massa 
Refrigerant 
Perbandingan besar laju alir massa refrigeran 
antara refrigeran R-22, R-32, R-290 dan R-410a 
sesuai hasil perhitungan pada Tabel 2, ditunjukan 
secara grafik pada Gambar 3. 
Gambar 3, terlihat bahwa laju alir massa 
refrigerasi yang dibutuhkan pada penggunaan 
refrigeran R-22 dan R-410a lebih tinggi 
dibandingkan dengan pada penggunaan refrigeran 
R-32 dan R-290. Hal ini disebabkan karena pada 
beban pendinginan yang konstan laju alir massa 
refrigeran ini berbanding terbalik dengan dampak 
refrigerasi yang dihasilkan oleh tiap refrigeran.  
Pada beban konstan, semakin kecil dampak 
refrigerasi akan berakibat pada semakin besar laju 
alir massa yang dibutuhkan. Kenyataan ini dapat 
dilihat dengan membandingkan grafik pada 



































Besar kerja kompresi spesifik 
(wk)  sesuai variasi 
temperatur evaporasi 
Sat 
0 -5 -10 oC 
1 R-22 0,7355 0,7355 0,7355 kg/s 
2 R-32 0,7355 0,7355 0,7355 kg/s 
3 R-290 0,7355 0,7355 0,7355 kg/s 





Besar kalor yang dilepas 
kondensor (qk) sesuai variasi 
temperatur evaporasi 
Sat 
0 -5 -10 oC 
1 R-22 197,73 200,25 202,89 kg/s 
2 R-32 308,48 314,97 321,70 kJ/kg 
3 R-290 347,32 349,13 351,20 kg/s 





Besar Coefficient of 
Performance (COP) sesuai 
variasi temperatur evaporasi 
Sat 
0 -5 -10 oC 
1 R-22 4,92 4,26 3,73 kg/s 
2 R-32 4,690 4,060 3,550 kJ/kg 
3 R-290 4,891 4,234 3,685 kg/s 





Besar kapasitas pendinginan  
sesuai variasi temperatur 
evaporasi 
Sat 
0 -5 -10 oC 
1 R-22 3.617 3.133 2.741 kW 
2 R-32 3.449 2.986 2.611 kW 
3 R-290 3.597 3.114 2.710 kW 
4 R-410a 3.243 2.804 2.445 kW 
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Gambar 3. Grafik perbandingan laju alir massa  
 
 Perbandingan besar kerja kompresi (wk) 
 
Gambar 4. Grafik perbandingan besar kerja 
kompresi 
 
Perbandingan besar kerja kompresi spesifik 
(wk) yang diperlukan antara penggunaan 
refrigeran R-22, R-32, R-290 dan R-410a sesuai 
hasil perhitung-an pada Tabel 3, ditunjukan secara 
grafik pada Gambar 4. 
Gambar 4, terlihat bahwa kerja kompresi 
spesifik pada penggunaan refrigeran R-290 dan R-
32 lebih tinggi dibandingkan dengan pada 
penggunaan refrigeran R-410a dan R-22. Oleh 
karena kerja kompresi spesifik ini dihitung 
sebagai selisih antara besar entalpi antara tingkat 
keadaan 2 dan tingkat keadaan 14 (wk = h2-h1). 
 
 Perbandingan besar kalor yang dilepaskan 
kondensor 
Perbandingan besar kalor yang dilepas 
kondensor  antara refrigeran R-22, R-32, R-290 
dan R-410a sesuai hasil perhitungan pada Tabel 4,  
ditunjukan secara grafik pada Gambar 5. 
 
 
Gambar 5. Grafik perbandingan besar kalor yang 
dilepas kondensor 
 
Sesuai Gambar 5, terlihat bahwa kalor yang 
harus dilepas oleh kondensor pada penggunaan 
refrigeran R-290 dan R-32 lebih tinggi 
dibandingkan dengan pada penggunaan refrigeran 
R-410a32 dan R-22. Dengan semakin kalor yang 
harus dilepas oleh kondensor maka semakin besar 
pula ukuran kondensor yang dibutuhkan. Terlihat 
pula bahwa untuk tiap refrigeran kerja kompresi 
spesifik yang dibutuhkan semakin membesar 
dengan meningkatnya temperatur evaporasi. 
 Perbandingan Besar COP  
Perbandingan besar Coefficient of 
Performance  (COP)  antara refrigeran R-22, R-
32, R-290 dan R-410a sesuai hasil perhitungan 
pada Tabel 5,  ditunjukan secara grafik pada 
Gambar 6. 
Sesuai Gambar 6, terlihat bahwa Coefficient of 
Performance  (COP) pada penggunaan refrigeran 
R-22 dan R-290 lebih tinggi dibandingkan pada 
penggunaan refrigeran R-32 dan terakhir pada 
refrigeran R-410a. Oleh Coefficient of 
Performance  (COP) ini merupakan perbandingan 
antara besar kapasitas pendinginan yang bisa 
dihasilkan terhadap daya kompresi (COP = 
Qc/Wk), maka untuk daya kompresi yang sama, 
refrigeran yang mempunyai nilai COP yang tinggi 
akan menghasilkan kapasitas pendinginan yang 
tinggi pula. Terlihat pula bahwa untuk tiap 
refrigeran nilai COP semakin membesar dengan 
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untuk kepentingan pengkondisian udara maupun 
pendinginan produk, temperatur evaporasi harus 




Gambar  6. Grafik perbandingan besar Coefficient 
of Performance  (COP) 
 
Hasil kajian ini menunjukkan kecenderungan 
yang sama dengan kaji eksperimental yang 
dilakukan oleh Priangkoso et al. pada AC Splik ½ 
PK dimana pada pengujian selama 120 menit 
diperoleh COP rata-rata untuk R-22 lebih tinggi 
dari R-32, dan R-410a, yaitu  masing-masing 
sebesar 7,11, 5,23 dan 4,68. [11]. Hasil kajian 
Mahendra dkk, pada AC 2 HP juga menunjukkan 
bahwa R-22 memiliki COP yang lebih tinggi dari 
R-290 dan R-407C, masing-masing sebesar 4,408, 
3,72 dan 4,086 [12]. 
 
• Perbandingan Besar Kapasitas 
Pendinginan 
Perbandingan besar Kapasitas Pendinginan 
yang dapat dihasilkan antara refrigeran R-22, R-
32, R-290 dan R-410a sesuai hasil perhitungan 
pada Tabel 6,  ditunjukan secara grafik pada 
Gambar 7. Sesuai Gambar 7, terlihat bahwa 
Kapasitas Pendinginan yang dapat dihasilkan 
pada penggunaan refrigeran R-22 dan R-290 lebih 
tinggi dibandingkan pada penggunaan refrigeran 
R-32 dan terakhir pada refrigeran R-410a. Sesuai 
persamaan untuk menghitung koefisien 
performansi, COP = Qc/Wk, maka untuk daya 
kompresi yang sama dengan demikian 
penggunaan refrigeran R-22 dan R-290 akan 
menghasilkan kapasitas refrigerasi yang lebih 
besar dibanding pada penggunaan rR-32 dan R-
410a. 
 
Gambar 7.  Grafik perbandingan besar Kapasitas 
Pendinginan (Qc) antara penggunaan 
refrigeran R-22, R-32, R-290 dan R-
410a, sesuai variasi temperatur 
evaporasi 
 
Terlihat pula bahwa untuk tiap refrigeran 
kapasitas refrigerasi akan semakin membesar 
dengan meningkatnya temperatur evaporasi, 
walaupun sebagaimana telah dikemukakan, untuk 
kepentingan pengkondisian udara maupun 
pendinginan produk, temperatur evaporasi harus 




Sesuai hasil penelitian ini maka untuk unit 
pengkondian udara, dapatlah disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Coefficient of Performance (COP) pada 
penggunaan refrigeran R-22 dan R-290 lebih 
tinggi dibandingkan pada penggunaan 
refrigeran R-32 dan refrigeran R-410a. yaitu 
masing-masing sebesar 4,92 ; 4,891; 4,690 dan 
4,409 jika bekerja pada temperatur evaporasi 
sebesar 0 oC; 4,260; 4,234; 4,060 dan 3,812 
jika bekerja pada temperatur evaporasi sebesar   
-5 oC; dan sebesar 3,730; 3,685; 3,550 dan 
3,324 jika bekerja pada temperatur evaporasi 
sebesar  -10oC. 
2.  Berdasarkan besar COP tersebut, maka jika 






















































Seminar Nasional “ARCHIPELAGO ENGINEERING” 2021     p-ISSN 2620-3995 
  e-ISSN 2798-7310 
Teknik Mesin | 139  
PK (0,7355kW) maka Kapasitas Pendinginan 
(Cooling Capacity) pada penggunaan 
refrigeran R-22 dan R-290 lebih tinggi 
dibandingkan pada penggunaan refrigeran R-
32 dan terakhir pada refrigeran R-410a, yaitu 
masing-masing sebesar 3,617 kW ; 3,597 kW; 
3,449 kW dan 3,243 kW jika bekerja pada 
temperatur evaporasi sebesar 0 oC; 3,133 kW; 
3,114 kW; 2,986 kW dan 2,804 kW jika 
bekerja pada temperatur evaporasi sebesar   -5 
oC; dan sebesar 2,741 kW; 2,710 kW; 2,611 
kW dan 2,445 kW jika bekerja pada 
temperatur evaporasi sebesar  -10 oC. 
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